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1 Informacija par
dokumentaciju
1.1 Par So dokumentu
Meérkauditorija
INFORMACIJA

Ir paredzéts, ka $o iekartu izmanto specialisti vai apmaciti
lietotaji veikalos, vieglaja ripnieciba un zemnieku
saimniecibas, vai arT nelietpratigas personas uznémumos
un majsaimniecibas.

A BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst
Daikin instrukcijam, ka art attiecigiem tiesibu aktiem un ka
Sos darbus veic tikai pilnvarots personals. Eiropa un
redionos, kur ir spéka IEC standarti, attiecigais standarts ir
EN/IEC 60335-2-40.

INFORMACIJA

Saja dokumenta ir ietvertas uzstadianas instrukcijas, kas

attiecas tikai uz aréjo bloku. Par iek$gjas instalacijas
uzstadiSsanu (iek$éja bloka uzstadiSana, aukstumagenta
caurulvada pievieno$ana pie iek$&ja bloka, elektrisko vadu

pievienoSana pie iek8éja bloka utt.) sk. iek$&ja bloka
uzstadiSanas rokasgramata.

Dokumentacijas komplekts

Sis dokuments ir dala no dokumentacijas komplekta. Pilns
komplekts sastav no talak noraditajiem dokumentiem.

= Visparéjie drosibas noteikumi:
= |zlasiet Sos droSibas noteikumus PIRMS iekartas uzstadisanas
= Formats: uz papira (iek$€ja bloka iepakojuma)
= lekséja bloka uzstadiSanas rokasgramata:
= Uzstadisanas instrukcija
= Formats: uz papira (iek$€ja bloka iepakojuma)
= Uzstaditaja uzzinu rokasgramata:
= Uzstadisanas sagatavosana, laba prakse, atsauces dati...

= Formats: elektroniskads datnes http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Komplekta ieklautas dokumentacijas jaunakas parskatitas versijas
var bit pieejamas regionalaja Daikin timekla vietné vai no jlsu
izplatitaja.

Originala dokumentacija ir rakstita anglu valoda. Paréjas valodas ir
originalo dokumentu tulkojumi.
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8.3 Bloka piestiprina§ana uz montazas plates 12 2 ipaéi d roéibas n ote i ku m i
9 Konfiguracija 12 uzstéditéjam
9.1  AtSkirigas adreses iestatiSana ... 12
v = = Vienmér ievérojiet $adus drosibas noradijumus un noteikumus.
10 NodosSana ekspluatacija 13
10.1  Kontrolsaraksts pirms nodo$anas ekspluatacija .................... 13 lekartas uzstadiSana (skatit "5 lekartas uzstadisana” [ 6])
10.2  Darbibas iZmEJiNGJUMS ........ccooeiueriereeerieiee et 13 BRIDINAJUMS
10.2.1 Darbibas izmégina$ana ziemas sezona ..................... 14 A
L. UzstadiSanu veic uzstaditajs, materialu un instalacijas
11 Likvidesana 14 izvélei ir jaatbilst attiecigo likumdoSanas aktu prasibam.
T . Eiropa attiecigais standarts ir EN378.
12 Tehniskie dati 15
12,1 Vadojuma ShEma .......cceeiiiiiiiiiieiccee e 15
12.1.1  Unificétas elektroinstalacijas shémas apzimé&jumi...... 15
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2 Ipasi drosibas noteikumi uzstaditajam

UzstadiSanas vieta (skatit "5.1 UzstadiSanas vietas
sagatavosana" [» 6])

BISTAMI! EKSPLOZIJAS IZRAISISANAS RISKS

A

UZMANIBU!

Parbaudiet, vai uzstadiSanas vieta izturés bloka svaru.
Nepareiza uzstadiSana rada briesmas. Tad iesp&jama
ar1 vibracija vai neparastas skanas darbibas laika.

= Nodrosiniet pietiekami lielu apkopes vietu.

= Uzstadot bloku, gadajiet, lai tas NESASKARAS ar
griestiem vai sienu, jo pretéja gadijuma ir iespéjama
vibracija.

Aukstumagenta caurulvadu savienosana (skatit
"6.2 DzeséSanas Skidruma caurulu pievienoSana” [» 10])

A

UZMANIBU!

= Ar aukstumagentu R32 uzpilditam, objekta piegadatam
iekartam nedrikst veikt lodéSanu vai metinasanu.

= SaldéSanas iekartas uzstadiSanas laika dalu
savieno$anu ar vismaz vienu uzpilditu dalu veikt,
nemot véra Sadas prasibas: telpas, kur uzturas cilvéki,
aukstumagenta R32 gadijuméa nav pielaujami pagaidu
savienojumi, iznemot  uz  vietas izveidotus
savienojumus, kas savieno iekS€jo bloku ar
caurulvadiem. Uz vietas veidotiem savienojumiem starp
caurulvadu un iek$€jo bloku jabat pagaidu
savienojumiem.

A

UZMANIBU!
= Izmantojiet pie bloka piestiprinatu platgala uzgriezni.

= Lai novérstu gazes nopladi, uzklajiet aukstumagenta
ellu tikai paplatindjuma iekSpusé. l|zmantojiet R32
aukstumagenta ellu.

* NEDRIKST
savienotajus.

otrreiz  izmantot  iepriek§ lietotus

UZMANIBU!

» NEKLAJIET uz paplasinatas dalas mineralellu.

= NEIZMANTOJIET caurules, kas lietotas citu iekartu
uzstadisana.

= Lai nodrosinatu atbilstoSu R32 iekartas kalpoSanas

laiku, NEKADA GADIJUMA neuzstadiet Zzavétaju.
ZastoSais materials var iz§kist un sabojat sistému.

A

BRIDINAJUMS

Stingri  piestipriniet aukstumagenta caurulvadu pirms
kompresora iedarbinasanas. Ja aukstumagenta caurulvads
nav pievienots un ir atvérts noslégvarsts, kad sak darboties
kompresors, tad tiks ieslkts gaiss. Rezultata
aukstumagenta kontlra radisies nenormals spiediens, kas
var izraisit iekartas bojajumus un pat traumas cilvékiem.

UZMANIBU!

= Nepietiekams paplatinajums var
gazes nopladi.

= Konusus NEIZMANTOJIET atkartoti. Lai noveérstu
iespéjamu dzesétaja gazes nopladi, izmantojiet jaunus
konusus.

izraistt dzesétaja

= |zmantojiet iekartas komplektacija ieklautos konusa
uzgrieznus. Izmantojot citus konusa uzgrieznus,
iespéjama dzesétaja gazes noplude.

A

UZMANIBU!

NEDRIKST  atvert varstus, kamér nav veikta
paplatinaSana. Tas var izraisit gazveida aukstumagenta
nopladi.

Bloku NEDRIKST iedarbinat, ja taja ir radits vakuums.

Aukstumagenta uzpildiSana (skatit DzeséSanas Skidruma
uzpilde)

A

BRIDINAJUMS

Aukstumagents sistéema ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu, bet parasti NENOPLUST. Aukstumagenta
nopludes gadijuma telpa ta saskare ar gazes degla liesmu,
silditaju vai pliti var izraisit aizdegSanos vai indigas gazes
veidoSanos.

Noplides gadijuma izslédziet visus silditajus, izveédiniet
telpu un veérsieties pie izplatitaja, kur§ jums pardeva
iekartu.

NELIETOJIET S$adu iekartu, kamér apkopes specialists
nav noversis bojajumu nopludes vieta un apstipringjis
iekartas gatavibu lietoSanai.

BRIDINAJUMS

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var
izraisit spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilSanas potenciala (GWP) vértiba ir 675. Neizlaidiet
So gazi atmosféra.

= Veicot aukstumagenta uzpildisanu, VIENMER lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

A

UZMANIBU!

Lai kompresors netiktu sabojats, NEUZPILDIET vairak par
noteikto dzesétaja tilpumu.

A

BRIDINAJUMS

NEDRIKST pieskarties nejausi noplidusam
aukstumagentam. Tas var izraisit smagus ievainojumus
apsaldéSanas rezultata.

Elektroinstalacijas uzstadiSana (skatit
"7 Elektroinstalacija" [» 11])

A

BRIDINAJUMS

lerice jauzstada saskana ar valsts elektroinstalacijas
noteikumiem.

A

BRIDINAJUMS

= Argjie vadi ir JAUZSTADA pilnvarotam elektrikim, un
tiem ir JAATBILST spéka eso$ajiem tiestbu aktiem.

= lzveidojiet elektriskos savienojumus ar
elektroinstalacijam.

fiksétajam

= Visiem uz vietas saliktajem komponentiem un
elektriskajam konstrukcijam ir JAATBILST spéka
esosajiem tiesibu aktiem.

UzstadiSanas rokasgramata
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3 Informacija par iepakojumu

A BRIDINAJUMS

= Ja stravas padevei nav N fazes vai ta ir nepareiza,
aprikojums sabojasies.

= NodroSiniet pareizu zeméjumu. NESAVIENOJIET
iekartas zemé&jumu ar komunalajam caurulém, izladni
vai talruna Iijas zemé&jumu. Nepilnigs zemé&jums var
izraisTt elektroSoku.

= Uzstadiet nepiecieSamos droSinatajus vai jaudas
slédzus.

= Elektroinstalaciju nostipriniet ar kabelu savilcéjiem, lai
kabeli NENONAKTU saskaré ar asam malam vai
caurulém, it pasi augstspiediena puseé.

= NELIETOJIET izoletus vadus, dzislotos vadus,

pagarinatajus un savienojumus ar zvaigznveida
sistému. Tas var izraisit parkarSanu, elektroSoku vai
aizdegSanos.

= NEUZSTADIET fazu kustibas kondensatoru, jo &1
iekarta ir aprikota ar parveidotaju. Fazu kustibas
kondensators var samazinat veiktspéju un radit
negadijumus.

A BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

A BRIDINAJUMS

Izmantojiet visu polu atvienoSanas tipa partraucéju ar
vismaz 3 mm attalumu starp kontaktpunktu spraugam, kas
nodrosina pilnigu atvienoSanu Ill kategorijas parsprieguma
gadijuma.

A BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotajam, td agentam vai
[Tdzigai kvalificétai personai.

A BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET $adu baro$anas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

A BRIDINAJUMS

= NELIETOJIET izstradajuma uz vietas iegadatas
elektrotehniskas detalas.

= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baroSanas vadu un
tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

A BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo $adas caurules ir
loti karstas.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BaroSanas sisttma padod stravu visas elekiriskas kédes
dalas (arT termorezistoriem). Tiem nedrikst pieskarties ar
kailam rokam.

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

Pirms apkopes veikSanas atvienojiet baroSanu uz vairak
nekd 10 mindtém un izmériet spriegumu uz galvenas
kédes kondensatoru vai elektrotehnisko detalu spailem.
Sim spriegumam JABUT mazakam par 50 V DC, lai jis

lek$éja bloka uzstadisanas pabeig$ana (skatit Arpus telpam
uzstadamas iekartas uzstadiSanas pabeigSana)

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS
= Parliecinieties, ka sistéma ir pareizi iezeméta.
= lzslédziet stravas padevi pirms apkopes darbiem.

= Uzstadiet sadales karbas vaku pirms elektriskas
baroSanas ieslégSanas.

Nodosana ekspluatacija (skatit "10 Nodosana
ekspluatacija" [» 13])

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BISTAMI! APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

A UZMANIBU!

NEVEICIET parbaudes darbinasanu, kamér notiek
darbs pie iekStelpu blokiem.

Parbaudes darbinaSanas laika darbosies NE VIEN aré&jais
bloks, bet arT ar to savienotais iekStelpu bloks. Darbs pie
iekstelpu bloka parbaudes darbinaSanas laika ir bistams.

A UZMANIBU!

Neievietojiet dazadus priekSmetus vai savus pirkstus gaisa
ieplides un izplades atverés. AIZLIEGTS nonemt
ventilatora aizsargu. Kad ventilators griezas liela atruma, ta
lapstinas var radit ievainojumus.

3 Informacija par iepakojumu

3.1 leksStelpu iekarta

INFORMACIJA

Sie attéli ir tikai piemérs un var pilniba neatbilst jasu
sistémas izkartojumam.

3.1.1 Piederumu iznemsana no iekSéja bloka

a UzstadiSanas rokasgramata

b Ekspluatacijas rokasgramata

c Vispargjie drosibas noteikumi

d leksg&ja bloka stiprinajuma skrive (M4x12L).
Skatiet "8.3 Bloka piestiprinaSana uz montazas
plates" p12].

e Sausa (sarma) baterija AAA.LRO3 lietotaja saskarnes
iericei

f Lietotaja saskarnes ierices turétajs

g Lietotaja saskarnes ierice

h Montazas plate

4 Par bloku

/\ BRIDINAJUMS:  MATERIALS AR  ZEMAKU
£= UZLIESMOJAMIBAS ROBEZU

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas

varétu pieskarties kédes elektrotehniskajam detalam. robezu.

Spailu atraSanas vieta ir paradita elektriska vadojuma

shéma.
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Uzstadidanas rokasgramata
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5 lekartas uzstadisana

4.1 Sistemas shema

Priek$&jais vaks

Apkopes vaks

Blivéjiet atveri ar tepi

Aukstumagenta caurules, drenazas $latene un
starpsavienojuma kabelis

Viedacs sensors

Izolacijas lente

g Gaisa filtri

0T

- @

4.2 Darbibas diapazons

Darbibas rezims Darbibas diapazons

Dzesésana®® = Ara temperatira: —10~46°C ar sauso
termometru

= Telpu temperatiora: 18~32°C ar sauso
termometru

= Telpu gaisa mitrums: <80%

Sildisana® « Ara temperatira: —15~24°C ar sauso
termometru

= Telpu temperatira: 10~30°C ar sauso
termometru

ana@ « Ara temperatira: —10~46°C ar sauso
termometru

N
m.
ch
173

= Telpu temperatira: 18~32°C ar sauso
termometru

= Telpu gaisa mitrums: <80%

@ Ja sistemu darbina arpus darbibas diapazona, tad dro$ibas ierice
var partraukt sistémas darbibu.

® Ja sistému darbina arpus darbibas diapazona, tad ir iesp&jama
mitruma kondensacija un Gdens piléSana.

5 lekartas uzstadiSana

5.1 UzstadiSanas vietas sagatavosana

A BRIDINAJUMS

Parliecinieties, ka uzstadiSana, apkope un remonts atbilst
Daikin instrukcijam un attiecigiem tiesibu aktiem
(pieméram, valsts noteikumiem par gazes izmantosanu) un
ka Sos darbus veic tikai pilnvarots personals.

A BRIDINAJUMS

Lai izvairitos no mehaniskiem bojajumiem, ierice ir jaglaba
labi védinama telpa, kura nav pastavigi stradajoSu
aizdegSanas avotu (pieméram: atklata liesma, stradajosa
gazes ierice vai stradajoss elektriskais silditajs).

511 leksStelpas ievietojamas iekartas
uzstadiSanas vietas prasibas

INFORMACIJA

Skanas spiediena limenis ir mazaks par 70 dBA.

= Gaisa plusma. Parliecinieties, ka nekas neaizsprosto gaisa
plasmu.

= Drenaza. Parliecinieties, ka ir nodro$inata pareiza kondensata
aizplisana.

= Sienas siltumizolacija. Ja temperatlra siena parsniedz 30°C un
relativais mitrums 80% vai tad, ja svaigais gaiss plast siena, ir
nepiecieSama papildu siltumizolacija (vismaz 10 mm biezas
polietiléna putas).

= Sienas izturiba. Parbaudiet, vai siena (vai grida) ir pietiekami
stingra, lai izturétu bloka smagumu. Ja var rasties briesmas, tad
pirms bloka uzstadi$anas nostipriniet sienu vai gridu.

= Atstarpes. Uzstadiet bloku vismaz 1,8 m augstuma virs gridas un
ieverojiet §adas prasibas attieciba uz atstarpém pie sienas un pie
griestiem:

Al

(mm)

5.1.2 Ara iekartas papildu uzstadisanas vietas
prasibas auksta klimata apstak|os

Aizsargajiet ara iekartu no tieSiem saules stariem un nodrosiniet, ka
ara iekarta NEKAD neapsnieg.

Apgabalos, kur uzsnieg daudz sniega, ir svarigi izvéléties tadu
uzstadisanas vietu, kur sniegs NEIETEKME iekartas darbibu. Ja
iespéjama sanu snigana, nodro$iniet, lai sniegs NEIETEKMETU
siltummaina spirali. Ja nepiecieSams, uzstadiet sniega parsegu vai
Skdni un postamentu.

5.2 lekséja bloka atvérsana

5.21 Priek$éja panela nonemsana

1 Abas pusés satveriet priekS€ja panela izvirzijumus un atveriet
to.

!L.

a Panela cilnes

2 Nonemiet priek$&jo paneli, pabidot to pa labi vai pa kreisi un
tad pavelkot uz savu pusi.

Rezultats: PriekSéja panela tapa viena mala tiks atvienota.

3 Tada pasa veida atvienojiet priek3éja panela tapu otra mala.

—

a Priek$éja panela tapa

UzstadiSanas rokasgramata
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5 lekartas uzstadisana

5.2.2 Priek$éja panela uzstadiSana
1 Piestipriniet priekS€jo paneli. Savietojiet tapas ar ligzdam un
iebidiet tas I1dz galam.

2 Léni aizveriet priek$€jo paneli; piespiediet abas pusés un
centra.

5.2.3  Priek$éja rezga nonemsana

A UZMANIBU!

Veicot ierices uzstadisanu, apkopi vai remontu, izmantojiet
atbilstoSu personas aizsargaprikojumu (aizsargcimdus,
aizsargbrilles utt.).

1 Nonemiet priek$&jo paneli, lai iznemtu gaisa filtru.
Izskraveéjiet 2 skrlives no priekséja rezga.

Piespiediet uz leju 3 aug$&jos akus, kas apziméti ar 3 aplu
simbolu.

b

L
a S 5os

=

L

(ALt

a AugSgjais akis
b 3 aplu simbols

4 leteicam atvért aizbidni pirms priek$éja rezga nonemsanas.

5 Pielieciet abas rokas zem priek$&ja rezga centra, pabidiet rezgi
uz augsu un tad uz savu pusi.

5.2.4  Priek$éja rezga uzstadiSana

1 Uzstadiet priek$&jo rezgi un stingri pieakéjiet 3 aug$éjos akus.
2 leskravéjiet 2 skrives (20~42 klase) atpakal priek$&ja rezgr.

3 lelieciet gaisa filtru un péc tam uzstadiet priekS€jo paneli.

5.2.5 Elektribas sadales karbas nonems$ana
1 Nonemiet priek$€jo rezgi.

2 lIzskravéjiet 1 skrivi no elektribas sadales karbas.

a Cilnis
b lzvirzita dala vaka augSpusé
c Skrave

5 Lai uzstaditu vaku, vispirms ieakéjiet apaksejo cilni elektribas
sadales karba, bet péc tam iebidiet vaku 2 aug$g&jos cilnos.
5.2.6 Apkopes vaka atvérsana

1 lIzskravéjiet 1 skriivi no apkopes vaka.

2 |zvelciet apkopes vaku horizontali no bloka.

a Apkopes vaka skrive
b  Apkopes vaks

5.3 lekséja bloka uzstadisana

5.3.1 Montazas plates uzstadiSana

1 Veiciet montazas plates pagaidu uzstadisanu.
Nolimenojiet montazas plati.

Izmantojot mérlenti, atzZiméjiet uz sienas urbumu centrus.
Pielieciet mérlentes galu pie simbola ">".

4 Pabeidziet uzstadiSanu, piestiprinot montazas plati pie sienas
ar skradvém M4x25L (argjie piederumi).

INFORMACIJA

Nonemto caurules atveres vaku var atstat montazas plates
"kabata".

A
Pavelkot elektribas sadales karbas vaka izvirzito augséjo dalu,
atveriet karbas vaku.
4 Atakejiet cilni vaka apak3a un nonemiet elekiribas sadales
karbas vaku. o
N
w© 0
< <
< <
| ;
(mm)
A Montazas plaksne 20. ~ 42. klasei
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Uzstadidanas rokasgramata
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5 lekartas uzstadisana

Montazas plates ieteicamas piestiprinaSanas vietas
"Kabata" caurules atveres vakam

Cilni spirta Tmenraza pielikSanai

CaurejoSs urbums siena, @65 mm

Drenazas $|utenes vieta

Meérlentes vieta pie simbola ">"

Gazes caurulvada gals

Skidruma caurulvada gals

STQ D Q20T QO

5.3.2 Lai izveidotu urbumu siena

A UZMANIBU!

Ja siena ir metala karkass vai metala plaksne, tad lietojiet
siena iegremdétu cauruli un sienas parsegu caurejo$a
urbuma, lai novérstu iespéjamo sakarSanu, elektriskas
stravas triecienu vai aizdegs$anos.

PAZINOJUMS

Noteikti noblivéjiet spraugas starp caurulém ar blivéSanas
materialu (ar&jais piederums), lai novérstu adens nopladi.

1 lzurbiet 65 mm lielu caurejoSu urbumu siena ar slipumu uz leju
un uz arpusi.

levietojiet urbuma siena iegremdé&jamo cauruli.
3 levietojiet sienas vaku sienas caurulé.
ab

) Sl

b a (mm)

Siena iegremd&jama caurule
Tepe
¢ Sienas urbuma vaks

T o

4 Péc vadu, aukstumagenta un drendzas caurulu ievilkS8anas
NEAIZMIRSTIET noblivét spraugu ar tepi.

5.3.3  Caurulu atveres vaka iznemSana

INFORMACIJA

Lai caurulvadu savienotu labaja pusé, pa labi apaksa,
kreisaja pusé vai pa kreisi apaksa, JAIZNEM caurules
atveres vaks.

1 Nogrieziet caurules atveres vaku no priek$gja rezga iekSpuses
ar dzelzs zagtti.

2 Ar pusapalo adatvili nonemiet zagéjuma gréates.

@ PAZINOJUMS

NEDRIKST izmantot asknaibles, lai nonemtu caurules
atveres vaku, jo ta sabojasiet priek$gjo rezgi.

5.3.4 Drenazas nodrosinasana

Parliecinieties, ka ir nodrosinata pareiza kondensata aizpliSana. Tas
ietver sekojoso:

= Visparigi noradijumi

= lek3é&ja bloka drenazas caurulvada savienoSana

= Udens noplides parbaude

Visparigi noradijumi

= Caurulvada garums. Drenazas caurulvadam jabat péc iespéjas
Tsakam.

= Caurules izméri. Ja nepiecieSams pagarinat drenazas $ldteni vai
ieblvéto drenadZas caurulvadu, tad izmantojiet piemérotas
rezerves dalas, kas atbilst S|Gtenes priekSgalam.

®
@ PAZINOJUMS

Q
= Uzstadiet drenazas $lateni ar slipumu uz leju.

|LD16

= Atveres NAV pielaujamas.

= NEDRIKST ievietot §|atenes galu GdenT.

= Drenazas Slutenes pagarindjums. Lai pagarinatu drenazas

Slateni, izmantojiet @16 mm S§ldteni (ar&ais piederums).

NEAIZMIRSTIET uzmaukt siltumizolacijas cauruli uz
pagarinajuma $|utenes dalas telpas.
L

a e
Q
_‘__133 TITTT A\ ”

a Lidz ar iek$éjo bloku piegadata drenazas $litene
b  Siltumizolacijas caurule (aréjais piederums)
¢ Drenazas Slatenes pagarinajums

a © b c

= Stingra polivinilhlorida caurule. Kad savienojat stingro
polivinilhlorida cauruli (nominalais @13 mm) ar drenazas $lateni,
izmantojiet aréjo piederumu — drenazas platgali (nominalais
@13 mm).

UzstadiSanas rokasgramata
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6 Caurulu uzstadiSana

b

S R

18

[
a Lidz ar iek3&jo bloku piegadata drenazas Slatene
b Drenazas platgalis ar nominalo @13 mm (aré&jais

piederums)
¢ Stingra polivinilhlorida caurule (aréjais piederums)

1

= Kondensacija. Veiciet pasakumus, lai novérstu kondensaciju.
Izolgjiet telpas visu drenazas caurulvadu.

1 levietojiet drenazas $lateni drenazas caurulé, ka paradits Saja
attéla, lai ta NEBUTU ara no drenazas caurules.

I

250

_|.| mm

Caurulvada savienos$ana labaja pusé, pa labi
aizmuguré vai pa labi apaksa

INFORMACIJA

Ripnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pusé, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 Ar vinila Imlenti piestipriniet drenazas

aukstumagenta caurulu apaksas.

Slateni  pie

2 Ar izolacijas lenti satiniet kopa drenazas S$lateni un
aukstumagenta caurules.

c

B

A Labas puses caurulvads

B Caurulvads pa labi apaksa

C Caurulvads pa labi aizmuguré

a Seit iznemiet caurulu atveres vaku caurulvadam labaja
pusé

b  Seit iznemiet caurulu atveres vaku caurulvadam pa labi
apaksa

Caurulvada savieno$ana kreisaja pusé, pa kreisi
aizmuguré vai pa kreisi apaksa

INFORMACIJA

Ripnicas standarts ir caurulvads labaja pusé. Lai
caurulvadu savienotu kreisaja pusé, nonemiet caurulvadu
no labas puses un uzstadiet to kreisaja pusé.

1 lzskrlveéjiet izolacijas stiprindjuma skrivi labaja pusé un
iznemiet drenazas $|ateni.

2 Iznemiet drendzas tapu kreisaja pusé un ielieciet to labaja
puse.

PAZINOJUMS

NEDRIKST uzklat ellu (aukstumagenta ellu) uz drenazas
aizbazna, kad to ievieto atveré. Drenazas aizbaznis var
sabojaties, un tad var rasties noplide gar aizbazni.

3 levietojiet drenazas S$|uteni kreisaja pusé un neaizmirstiet
nostiprinat to ar stipringjuma skravi; pretéja gadijuma ir
iesp&jama adens nopltde.

a lzolacijas stiprindjuma skrave
b DrenaZas §latene

4 Piestipriniet drenazas $l|uteni pie aukstumagenta caurulém
apaksa ar vinila Iimlenti.

Kreisas puses caurulvads

Caurulvads pa kreisi aizmuguré

Caurulvads pa kreisi apaksa

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam
kreisaja pusé

Seit iznemiet caurulu atveres vacinu caurulvadam
aizmuguré apaksa pa kreisi

o OW>

o

Udens nopliides parbaude
1 Iznemiet gaisa filtrus.

2 Pakapeniski ielejiet apméram 1 | Gdens drenazas tvertné un
parbaudiet, vai nav noplides.

 —— gﬁ: V
= % £

6 Caurulu uzstadiSana

6.1 Dzesétaja caurulu sagatavoSana

6.1.1 Prasibas aukstumagenta caurulvadiem

PAZINOJUMS

NepiecieSams, lai caurulvadi un citas dalas zem spiediena
blitu saderigas ar aukstumagentu. Aukstumagenta
parvietoSanai izmantojiet ar fosforskabi deoksidétas
vienlaidu vara caurules.

= NepiederoSu vielu daudzums caurulés

<30 mg/10 m.

(ieskaitot  ellu)

Aukstumagenta caurulvada diametrs

Izmantojiet tadu pasu diametru ka aréja bloka savienojumiem:

ATXF20~42C5V1B
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6 Caurulu uzstadiSana

Klase L1 Skidruma L1 gazes
caurulvads caurulvads
20~42 26,4 @9,5

6.1.2 Dzesétaja caurules izolacija
= |zmantojiet polietiléna putas ka izolacijas materialu:

= ar siltuma caurlaidibu no 0,041 Iidz 0,052 W/mK (no 0,035 Iidz
0,045 kcal/mh°C)

= ar vismaz 120°C karstumizturibu

= lzolacijas biezums

Caurules aréjais Izolacijas iekSéjais | Izolacijas biezums
diametrs (J,) diametrs (9)) (t)
6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm
7 (%]
<

Ja temperatira ir lielaka par 30°C, bet mitrums ir lielaks par 80%
relativa mitruma, izolacijas materialu biezumam ir jabat vismaz
20 mm, lai novérstu kondensatu uz izolacijas virsmas.

6.2 DzeséSanas Skidruma caurulu
pievienosana

BISTAMI! APDEGUMU/APPLAUCESANAS BRIESMAS

BRIDINAJUMS

= |zmantojiet tikai aukstumagentu R32. Citas vielas var
izraisit spradzienu un nelaimes gadijumus.

= R32 satur fluorétas siltumnicefekta gazes. Ta globalas
sasilSanas potenciala (GWP) veértiba ir 675. Neizlaidiet
$0 gazi atmosféra.

= Veicot aukstumagenta uzpildisanu, VIENMER lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

6.2.1 Norades dzesétaja caurulu pievieno$anai

Savienojot caurules, nemiet véra $adus noradijumus:

= Parklajiet paplatindjuma iek$&jo virsmu ar étera ellu vai estera
ellu, kad piestiprinat platgala uzgriezni. Vispirms ar roku
uzskriveéjiet 3 vai 4 apgriezienus, bet péc tam stingri pievelciet.

— \
ST
|
/

= VIENMER lietojiet kopa divas uzgrieznu atslégas, kad atskravéjat
platgala uzgriezni.

= Vienmér kopa lietojiet uzgrieznu atslegu un dinamometrisko
atslégu, lai pievilktu platgala uzgriezni, kad savienojat caurulvadu.
Tas nepiecieSams, lai nepielautu uzgriezna sabojasanu un
noplddes.

Dinamometriska atsléga
Uzgrieznu atsléga
Caurulu savienojums
Platgala uzgrieznis

Q0T

Caurulvada PievilkSanas |Platgala izméri | Platgala forma
izmeéri (mm) griezes (A) (mm) (mm)
moments
(Nem)
06,4 15~17 8,7~9,1
@9,5 33~39 12,8~13,2

6.2.2 Dzeséjosas vielas caurulu pievienoSana
iekstelpu iekartai

A BRIDINAJUMS: MATERIALS AR ZEMAKU

£ UZLIESMOJAMIBAS ROBEZU

Aukstumagents $aja bloka ir ar zemaku uzliesmojamibas
robezu.

= Caurulvada garums. Aukstumagenta caurulvadam jabat péc
iespéjas Tsakam.

= Aukstumagenta caurulvadu savienojiet ar bloku, izmantojot
platgala savienojumus.

= Caurulém jabat aizsargatam pret mehaniskiem bojajumiem.

= lzolgjiet aukstumagenta caurulvadu, savienotajkabeli un drenazas
Slateni pie iek8&ja bloka $adi:

Gazes caurule

Gazes caurules izolacija
Savienotajkabelis
Skidruma caurule
Skidruma caurules izolacija
Apdares lente

Drenazas $latene

a
b
c
d
e

f

9
PAZINOJUMS

Noteikti  izolgjiet visu aukstumagenta caurulvadu.
Caurulvada posms bez izolacijas var izraisit kondensata
veido$anos.

6.3 DzeséSanas Skidruma caurulu
parbaude

6.3.1 Noplizu parbaude

PAZINOJUMS

NEPARSNIEDZIET iekartas maksimalo darba spiedienu
(skattt “PS High” uz ierices datu plaksnites).

PAZINOJUMS

VIENMER izmantojiet ieteicamo burbulu parbaudes
Skidumu, kas iegadats pie vairumtirgotaja.
NEKADA GADIJUMA neizmantojiet ziepjideni:
= Ziepjudens var izraisit komponensu, pieméram, konusa
uzgrieznu vai slégvarstu, saplaisasanu.
= Ziepjudens var saturét sali, kas absorbé& mitrumu, un
tas sasals, kad caurules klUs aukstas.
= Ziepjudens satur amonjaku, kas var izraisit konusa

savienojumu (starp misina konusa uzgriezni un vara
konusu) koroziju.

UzstadiSanas rokasgramata
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7 Elektroinstalacija

1 Uzpildiet sistému ar slapekla gazi lidz vismaz 200 kPa (2 bari)
manometriskajam  spiedienam. Lai konstatétu nelielas
nopltdes, ir ieteicams izmantot spiedienu Iidz 3000 kPa
(30 bari).

2 Lai parbaudttu, vai nav noplides, lietojiet burbulu parbaudes
Skidumu visiem savienojumiem.

3 lzvadiet visu slapekla gazi.

6.3.2 Vakuumzavésana

1 Lietojiet sisttma vakuumu, Iidz spiediens kolektora norada
-0,1 MPa (-1 bars).

2 Atstajiet sistému, kada ta ir 4-5 mindtes, un parbaudiet
spiedienu:

Ja spiediens... Tad...
Nemainas Sistéma nav mitruma. ST
proceddra ir pabeigta.
Palielinas Sistéma ir mitrums. Parejiet
pie nakamas darbibas.

3 Veiciet sistémas vakuumsitknésanu vismaz 2 stundas, Iidz
spiediens kolektora bis —0,1 MPa (-1 bars).

4 Péc sukna IZSLEGSANAS parbaudiet spiedienu vismaz
1 stundu.

5 Ja NEVARAT sasniegt vakuuma meérka vértibu vai uzturét

7

vakuumu 1 stundu, rikojieties $adi:

= Veélreiz parbaudiet, vai nav noplides.

= Veélreiz veiciet vakuumzavésanu.

Elektroinstalacija

BISTAMI! ELEKTROTRIECIENA SANEMSANAS RISKS

BRIDINAJUMS

Ka stravas padeves kabelus VIENMER izmantojiet
daudzdzislu kabelus.

BRIDINAJUMS

Ja energoapgades kabelis ir bojats, tad, lai izvairitos no
briesmam, tas ir JANOMAINA raZotajam, ta agentam vai
[Tdzigai kvalificétai personai.

71 Standarta elektroinstalacijas
komponentu specifikacija
Komponente
Energoapgades Spriegums 220~240V
kabelis Faze 1~
Frekvence 50 Hz
Vada izméri Jaatbilst piemérojamajiem
tiestbu aktiem

Starpsavienojuma kabelis

Minimalais kabela
Skérsgriezums 2,5 mm? un
ir piemérots 220~240 V

leteicamais atseviSki iegadajamais
droSinatajs

20A

Zeméjuma noplides jaudas slédzis

Jaatbilst piemérojamajiem
tiestbu aktiem

BRIDINAJUMS

NEPIEVIENOJIET $adu baro$anas vadu iek$&jam blokam.
Tada riciba var izraisit elektriskas stravas triecienu vai
aizdegSanos.

B B B PP

BRIDINAJUMS

= NELIETOJIET izstraddjuma
elektrotehniskas detalas.

uz Vvietas iegadatas
= NEPIEVIENOJIET drenazas sukna baroSanas vadu un

tml. pie spailu bloka. Tada riciba var izraisit elektriskas
stravas triecienu vai aizdegsanos.

>

BRIDINAJUMS

Nepielaujiet starpsavienojuma vadu saskari ar vara
caurulém, kuram nav siltumizolacijas, jo $adas caurules ir
loti karstas.

7.2

Elektrisko vadu savienosana ar
ieksejo bloku

Elektroinstalacija jaieriko saskana ar uzstadiSanas rokasgramatu un
valsts elektrotehnikas noteikumiem vai paredzétajam metodém.

1

Piezime:

Pakariniet iek$&jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

a Montazas plate (piederums)
b Savienotajkabelis
¢ Vadu vadotne

Atveriet priek§8éjo paneli un péc

Sk. "5.2 lek$éja bloka atvér§ana" [» 6].

tam apkopes vaku.

levelciet starpsavienojuma kabeli no aréja bloka pa caurejo$o
sienas urbumu, caur iek$éja bloka aizmuguri un priekSpusi.

Ja starpsavienojuma kabela galiem jau ieprieks ir

nonemta izolacija, tad aptiniet galus ar izolacijas lenti.

4

Uzlokiet uz augsu kabela galu.

@ PAZINOJUMS

Gadajiet, lai baroSanas linija un parraides Iinija batu
savstarpéji atdalitas. Parraides vadi un baro$anas vadi
var krustoties, bet NEDRIKST bt savstarpgji paraléli.

= Lai nepielautu elektriskos trauc&jumus, starp abiem
vadiem vienmér jabat VISMAZ 50 mm atstarpei.

BRIDINAJUMS

Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai nepielautu to, ka iekartu
ka patvérumu izmanto nelieli dzivnieki. Nelieli dzivnieki,
saskaroties ar elektriskajam dalam, var izraisit nepareizu
darbibu, dimosanu vai aizdegSanos.

a Spailu bloks

ATXF20~42C5V1B
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8 lekstelpu iekartas uzstadiSanas pabeigSana

b Elektriska sadales karba
¢ Kabelu skava

Nonemiet vadu galos izolaciju apméram 15 mm garuma.

Saskanojiet vadu krasas ar spailu numuriem uz iek$éja bloka
spailém un stingri pieskravéjiet vadus pie attiecigajam spailém.

Pievienojiet zemé&juma vadu pie attiecigas spailes.
Stingri piestipriniet vadus ar spailu skrdvém.

Paraustiet vadus, lai parliecinatos, ka tie ir droSi piestiprinati,
péc tam nostipriniet vadus ar vadu turétaju.

10 lzvietojiet vadus ta, lai varétu droSi uzlikt apkopes vaku, péc
tam aizveriet apkopes vaku.

8 leksStelpu iekartas
uzstadiSanas pabeigSana

8.1 Drenazas caurulvada,
aukstumagenta caurulvada un
savienotajkabela izoléSana

1 Péc drendzas caurulvada, aukstumagenta caurulvada un
elektrisko vadu ievilk8anas. Ar izolacijas lenti satiniet kopa

aukstumagenta caurules, savienotajkabeli un drenazas $lateni.
Visu laiku tiniet vismaz ar lentes pusplatuma parlaidumu.

L

0

\ .
2
.

O

22O

Drenazas Slatene

Savienotajkabelis

Montazas plate (piederums)

Aukstumagenta caurulvads

lek$éja bloka stiprindjuma skrive M4x12L (piederums)
Apaksé€jais ramis

[ I

-« Q0T O

8.2 Caurulvadu ievilkSana sienas
urbuma

1 Novietojiet aukstumagenta caurules pie atzimém uz montazas
plates.

c c d e

Drenazas §|atene

Blivéjiet So atveri ar tepi vai blivéSanas materialu
Vinila Tmlente

I1zolacijas lente

Montazas plate (piederums)

®OQo0T O

@ PAZINOJUMS

= NEDRIKST saliekt aukstumagenta caurules.

» NEDRIKST piebidit aukstumagenta caurules pie lejas
karkasa vai pie priek$éja rezga.

2 levelciet sienas urbuma drenazas $lateni un aukstumagenta
caurules.

8.3 Bloka piestiprinasana uz montazas
plates

1 Pakariniet iek$€jo bloku uz montazas plates akiem. Vadieties
péc "A" atzimém.

2 Ar abam rokam piespiediet bloka apak$éjo rami, lai to uzaketu
uz montazas plates apakséjiem akiem. Parliecinieties, ka nekur
NETIEK saspiesti vadi.

Piezime: Uzmanieties, lai starpsavienojuma kabelis NEIEKERAS
iekSéja bloka.

3 Ar abam rokam piespiediet iek3€ja bloka apakséjo malu, I1dz ta
stingri turas uz montazas plates akiem.

4 Piestipriniet iek8€jo bloku pie montdzas plates ar 2 iekséja
bloka stiprindjumu skrivéem M4x12L (piederumi).

9 Konfiguracija
9.1 Atskirigas adreses iestatiSana

Ja 2 iekSéjos blokus uzstada 1 telpa, tad 2 lietotdju saskarnes
iericém var iestatit atSkirigas adreses.

1 Iznemiet lietotaja saskarnes ierices baterijas.

2 Parkniebiet adreses parvienojumu.

D

a Adreses parvienojums

UzstadiSanas rokasgramata
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10 Nodosana ekspluatacija

@ PAZINOJUMS

Rikojieties piesardzigi, lai NESABOJATU apkartéjas
detalas, kad parkniebjat adreses parvienojumu.

3 leslédziet baroSanu.

Rezultats: lekSéja bloka aizvars atvérsies un aizvérsies, lai noraditu
atsauces stavokli.

INFORMACIJA

= FTXF, ATXF, CTXF blokiem $ie iestatijumi ir JAVEIC
5 mind8u laika péc stravas padeves ieslégSanas.

= Ja jums NEIZDODAS laikus veikt Sos iestatijumus, tad
izsleédziet stravas padevi, pagaidiet vismaz 1 mindti un
atkal ieslédziet stravas padevi.

4 Nospiediet vienlaikus:

10 Nodosana ekspluatacija

PAZINOJUMS

VIENMER darbiniet iekartu ar termistoriem un/vai
spiediena sensoriem/slédziem. PRETEJA gadijuma var
sadegt kompresors.

10.1  Kontrolsaraksts pirms nodosanas
ekspluatacija
Péc iekartas uzstadiSanas vispirms parbaudiet talak uzskaititos

punktus. Kad visas parbaudes ir veiktas, iekarta ir jaaizver.
leslédziet iekartu péc tas aizvérsanas.

Modelis Pogas
FTXF, CTXF, ATXF [Té“\/lpl un TEMP
5 Nospiediet:

Modelis Poga
FTXF, CTXF, ATXF

6 Atlasiet:

Modelis Simbols
FTXF, CTXF, ATXF i

7 Nospiediet:

Modelis Poga
FTXF, CTXF, ATXF

4 N\
| & ——a
0w

ON/OFF/?_J——b

7

a Darbibas indikators
b lekséja bloka ON/OFF slédzis

8 Nospiediet iek§€ja bloka ON/OFF slédzi, kad mirgo darbibas
indikatora lampina.

Parvienojums Adrese
Fabrikas iestatijums 1

Péc parkniebsanas ar 2
asknaiblém

INFORMACIJA

Ja iestatijumu NEIZDODAS veikt, kamér mirgo darbibas
indikators, tad atkartojiet iestatiSanas procediru no
sakuma.

9 Kad iestati$ana pabeigta, nospiediet:

] Esat izlasijis visus uzstadiSanas noradijumus, ka
aprakstits uzstaditaja atsauces rokasgramata.

(] Vai iek$éjie bloki ir pareizi uzstadrti.

(] Arpus telpam uzstadama iekarta ir pareizi uzstadita.

(] Gaisa iepludelizplide
Parliecinieties, ka iekartas gaisa ieplides un izplides
atveres NAV aizsprostotas ar papira lapam, kartonu vai
citu materialu.

] Vai netrikst kadas fazes, vai nav kadasapgrieztas
fazes.

] Dzeséjosas vielas caurules (gazes un Skidruma) ir
termiski izolétas.

Drenaza
L]
Gadajiet, lai drenaza labi plastu.
lespéjamas sekas: Kondenséjies tdens var pilét.

] Sistéma ir pareizi zeméta un zemé&juma spailes ir
pievilktas.

(] Drosinataji vai citas lokalas aizsardzibas ierices tiek
uzstaditas atbilstosi $ai instrukcijai, un tas NEDRIKST
apiet .

] Stravas padeves spriegums atbilst iekartas
identifikacijas uzlimé noraditajam spriegumam.

O] Noradttie vadi tiek izmantoti starpsavienojuma kabelim.

] lekSe&jais bloks sanem signalus no lietotaja saskarnes
ierices.

(] Sledzu karba NAV valigu savienojumu vai
bojatu elektrokomponentu.

(] Vai ir pareiza kompresora izolacijas pretestiba.

] iekStelpu iekartas un arpus telpam uzstadamas iekartas
iekSpusé NAV bojatu komponentu vai saspiestu
caurulu.

(] NAV dzeséjosas vielas nopluzu.

] Ir uzstaditas pareiza izméra caurules, un caurules ir
pareizi izolétas.

] Arpus telpam uzstadamas iekartas sprostvarsti (gazes
un Skidruma) ir pilniba atverti.

Modelis Poga

FTXF, CTXF, ATXF

10.2 Darbibas izméginajums

Priek$noteikums: JANODROSINA stravas padeve ar noraditajam
veértibam.

Priek$noteikums: Darbibas izméginasanu var veikt dzesé$anas vai
sildiSanas rezima.
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11 Likvidésana

Priek$noteikums: Darbibas izméginaSana javeic saskana ar
iek$éja bloka ekspluatacijas rokasgramatas noradijumiem, lai batu
droSiba, ka visas funkcijas un iekartas dalas pareizi darbojas.

1 DzeséSanas reZima iestatiet zemako ieprogramméjamo
temperataru. Sildisanas reZima iestatiet augstako
ieprogramméjamo  temperatiru.  Darbibas  izméginajumu
vajadzibas gadijuma var atspgjot.

2 Kad darbibas izméginajums ir pabeigts, iestatiet temperattru
normala limeni. DzeséSanas rezima: 26~28°C, sildiSanas
rezima: 20~24°C.

3 Sistéma partrauc darboties 3 mindtes péc bloka izslegSanas.

10.2.1 Darbibas izméginasana ziemas sezona

Kad gaisa kondicionétaju nepiecieSams darbinat dzesésanas
reZima ziema, pirms darbibas izméginasanas veiciet $adus
iestatfjumus.

INFORMACIJA

Darbibas izméginasanas rezima dazas funkcijas NAV
pieejamas.

Ja baroSana tiek partraukta sisttmas darbibas laika, sistéma
automatiski atsak darbibu, kad tiek atjaunota baro3ana.

FTXF, ATXF, CTXF blokiem

1 Nospiediet, lai ieslégtu sistému.

[ ~ W TEMP
2 Nospiediet | TEMP|, M un centru vienlaicigi.
3 Nospiediet divas reizes.

Rezultats: 7~ paradas displeja. Ir iestatita darbibas
izméginasana. Darbibas izmé&ginaSanas procedlra tiks
automatiski partraukta apméram péc 30 minGtém.

4 Lai partrauktu darbibu, nospiediet .

11 Likvidésana

@ PAZINOJUMS

NEMEGINIET pats demontét sistému:  sistémas
demontaza, aukstumagenta, ellas un citu dalu apstrade ir
javeic saskana ar attiecigo likumdoSanu. Bloki ir
JAPARSTRADA specializéta parstrades rapnica, lai to
sastavdalas atkartoti izmantotu.

Uzstadidanas rokasgramata DAIKIN ATXF20~42C5V1B
14 Daikin telpu gaisa kondicionétaji
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12 Tehniskie dati

12  Tehniskie dati Simbols Nozime
HAP Gaismas diode (apkopes
= Jaunako tehnisko datu apakskopa ir regionalaja Daikin timekla monitors zal§)
vietn& (publiski pieejama). HIGH VOLTAGE Augstspriegums
. Jaur)éko tehnisko (':lat.u pilnais kgr.nplcikts ir vietné Daikin IES Viedacs sensors
Business Portal (nepiecieSama autentifikacija). — - - -
IPM* Inteligentais barosanas modulis
. — K*R, KCR, KFR, KHUR, K*M Magneétiskais relejs
12.1 Vadojuma shéma :
L Zem sprieguma
ipr =g= . = .. _ L* Spole
12.1.1 Unificétas elektroinstalacijas shemas .
apziméjumi L*R Reaktors
M* Solu motors
Izmantotas dalas un numeraciju skatiet iekartas elektroinstalacijas .
- L el _ - o “ M*C Kompresora motors
shéma. Dalas ir atsevi8ki numurétas ar arabu cipariem augo$a .
seciba, numurs parskata ir noradrts ar "*" ka dalas koda sastavdala. M*F Ventilatora motors
Simbols |Nozime Simbols |Nozime M*P Drenazas sukna motors
2 |Jaudas slédzis @ Aizsargzemajums M*S Automatiskas IistiSu kustibas
-b motors
< MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnétiskais relejs
e N Neitrale
. Savienojums Aizsargzemé&jums (skrave) n=*, N=* Ferita serdes tinumu skaits
0 PAM Impulsu-amplitddas modulacija
Eol~<= [4d,| i 5 . s .
Savienotajs ® Taisngriezis PCB* lespiedshéma (PCB)
JT— Zeme (- Releja savienotajs PM* Baro&anas modulis
- |Argja @ Issléguma savienotajs PS BaroSanas slédzis
elektroinstalacija PTC* PTC termorezistors
—E—F |Drosinatais - Spaile Q* Izoléta aizvara bipolarais
_@_ lek$é&jais bloks T Spailu josla tranzistors (IGBT )
1NDOOR , Q*C Jaudas slédzis
:ﬁ Aréjais bloks ce Vadu skava Q*DI, KLM Noplldstravas aizsargslédzis
OUTDOOR
Q'L Parslodzes aizsargs
X |Palieko3as — .g
_)/ stravas ierfce Q*M Termiskais slédzis
Q*R Paliekosas stravas ierice
Simbols |Krasa Simbols Krasa R* Rezistors
BLK Melns ORG Oranzs R*T Termorezistors
BLU Zils PNK Roza RC Uztvérgjs
BRN Brans PRP, PPL Purpurkrasas s*C Robezslédzis
GRN Zal§ RED Sarkans S Pludinsladzis
GRY Peléks WHT Balts S*NG Aukstumagenta nopliides
YLW Dzeltens sensors
Sl Nozime S*NPH Sp!edfena devéj.s (augsts)
AP lespiedshéma (PCB) S*NPL Spfed!ena devej.s (zems)
BS* Poga IESL/IZSL, iedarbinasanas S*PH, HPS Spiediena slédzis (augsts)
slédzis S*PL Spiediena slédzis (zems)
BZ, H*O Zummers ST Termostats
c* Kondensators S*RH Mitruma sensors
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, Savienojums, savienotajs S*W, SW* ledarbinasanas slédzis
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, §*, U, SA*, F1S IzIadnis
V. W, X°A, KR, NE ‘ SR*, WLU Signalu uztveréjs
D% VD Diode _ ss* Selektorsledzis
DB Diozu tilts SHEET METAL Spailu joslas stipringjuma
DS* DIP slédzis p|éksne
E*H Silditajs TR Transformators
FU*., F*p, (pa_r rak§_tur|ielumjem Dro8inatajs TC, TRC Raiditajs
sk. iespiedshému jlsu bloka) . S _ V' RV Varistors
FG Sa"'e”_OtaJS (ramja zeméjums) V'R Diozu tilta, izoléta aizvara
H* Turétajs bipolara tranzistora (IGBT)
H*P, LED*, V*L Kontrolspuldzite, gaismas diode barodanas modulis
WRC Bezvadu talvadibas ierice
ATXF20~42C5V1B DAIKIN Uzstadidanas rokasgramata
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12 Tehniskie dati

Simbols Nozime
X* Spaile
X*M Spailu josla (bloks)
Y*E Elektroniska paplasinajumvarsta
tinums
Y*R, Y*S Atpludes elektromagnétiska
varsta tinums
zZ*C Ferita serde
ZF, Z*F Traucéjumu filtrs
Uzstadidanas rokasgramata DAIKIN ATXF20~42C5V1B
1 6 Daikin telpu gaisa kondicionétaji
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